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Arrété préfectoral autorisant I'utilisation et la distribution
de I'eau issue du forage F1 exploité par LMCU & Sainghin-en-Weppes
& des fins de consommation humaine

Le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais,
Préfet du Nord
Officier de la Légion d'honneur
Commandeur de I'ordre national du Mérite

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.1321-1, L.1321-7 et R.1321-1 4 R.1321-63 |

Vu |z loi n® 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de I'hdpital et relative aux patients, a la
santé et aux territoires, en parliculier son article 118 ;

Vu le décret n® 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et a
I'action des services de |'état dans les régions et départements |

Wu le décret n® 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de sante

Vu le décret du 31 juillet 2014 portant nomination du préfet de |a région Nord - Pas-de-Calais, préfet de |a
zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord (hors classe) - M. Cordet (Jean-Frangois) ;

Vu larrété du 29 mai 1997 modifié relatif aux matériaux et objets ulilisés dans |les installations fixes de
production, de traitement et de distribution d'eau destinée & la consommation humaine ;

Vu Farrété du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux
destinées a la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7 et
R.1321-38 du code de |a santé publique ;

Vu l'arrété du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélevements et d'analyses du contrdle
sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R, 1321-10,
R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;

Vu l'arrété du 20 juin 2007 relatif & la constitution du dossier de la demande d'autorisation d'utilisation
d'eau destinée a la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 a R. 1321-12 et R. 1321-
42 du code de la santé publique ;

Vu l'arrété préfectoral du 25 juin 2007 portant déclaration d'utilité publique de linstauration des
périmétres de protection du captage F1 de Sainghin-en-Weppes |

Vu l'arrété préfectoral du 3 janvier 2008 autorisant la filigre de traitement d'eau destinee a la
cansammation humaine de Sainghin-en-Weppes .

Wu le dossier de demande d'autorisation du 31 juillet 2014 de Lille Métropole Communauté Urbaine
(LMCU), complété en octobre 2014 ;



Vu le rapport de synthése &tabli par le directeur général de l'agence régionale de santé Mord — Pas-de-
Calais {ARS) en date du 28 oclobre 2014 ;

Vu l'avis favorable du Conseil Départemental de I'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) en date du 18 novembre 2014

Caonsidérant les teneurs élevées en ammonium et en fer observées dans l'eau brute issue du forage F1
de Sainghin-en-Weppes qui, en l'absence de traitement, engendrent des dépassements des réferences
de qualité fixées pour ces paramélres dans I'eau dislribuée ;

Considérant toutefois que les modifications apportées a |a filidre de traitement permettent désormais la
production et la distribution d'une eau conforme aux exigences de qualité en vigueur, et notamment aux
références de qualité fixées pour le fer et 'armnmonium ;

Sur proposition du directeur général de I'ARS ;

ARRETE

Article 1% — objet de I'autorisation

Lille Métropole Communauté urbaine (LMCU) est autorisée & utiliser I'eau prélevee par le caplage F1 de
Sainghin-en-Weppes, identifié sous lindice BSS 00201A0117, et traitee dans la nouvelle station de
production de Sainghin-en-Weppes , pour I'alimentation en eau destinée a la consommation humaine de
la commune de Sainghin-en-Weppes, selon les modalités définies dans e présent arrété.

L'arrété préfectoral du 3 janvier 2008 susvisé est abrogé.

Article 2 — conditions d'exploitation

Lille Métropole Communauté urbaine (LMCU), personne responsable de la praduction et de la distribution
d'eau, doit se conformer en tous points aux dispositions du code de la santé publique et des réglements
pris en application de celui-ci, notamment pour ce qui concerne

- les prescriptions de I'arrété préfectoral de déclaration d'utilité publique du 25 juin 2007 susvisé |

- les régles d'hygiéne applicables aux installations

- |es matériaux et objets en conlact avec l'eau ;

- l'utilisation des produits et procédés de traitement ;

- les régles particuligres relatives au plomb dans les installations de distribution ;

- l'examen régulier des installations ;

- la surveillance permanente de la qualité des eaux, et |a tenue d'un carnet sanitaire ;

- le programme de contrdle de la qualité des eaux ;

- les mesures correctives, restrictions d’utilisation, interruplion de distribution, dérogations ;

- Ilinformation et les conseils aux consommateurs.

Les matériaux et produits de traitement utilisés doivent avoir fait 'objet d'une autorisation d'emploi ou
d'une atlestation de conformité sanitaire, en application de la réglementation en vigueur.

Les caractérisliques techniques et les conditions d'emploi ne doivent pas étre susceptibles de présenter
un danger pour la santé humaine ou d'entrainer une altération de la composition de l'eau.

LMCU veille & l'entrelien et & la protection de ses ouvrages pour prévenir tout risque de dégradation de la
qualité des eaux.

Le carnet sanitaire est tenu & disposilion de I'ARS. Ce carnet présente en particulier et dans un ordre
chronologique les résultats des mesures, des opérations et interventions sur les installations, et tout autre
fait susceptible d'avoir un impact sur la qualité des eaux.

Article 3 — description de la filigre de traitement
L'eau brute issue du forage de Sainghin-en-Weppes, caractérisée par des teneurs élevées en fer et en

ammanium, est traitée dans la station de production située sur le méme site dans un batiment proche du
chateau d'eau existant de maniére & étre conforme aux exigences réglementaires de qualite en vigueur.



Le débit autorisé pour la station de Sainghin-en-Weppes est de 600 m°fjour. Elle est congue de maniére
4 produire en permanence une eau répondant aux exigences de qualité réglementaire mentionnées aux
articles R.1321-2 et R.1321-3 du code de la santé publique.

La filizre de traitement comprend les étapes suivantes :
- aération : un apport d'oxygéne permet l'oxydation du fer ;
- déferrisation : une filtration sur sable retient les oxydes ou hydroxydes de fer qui se sont formés a
I'étape précédente ;
- nitrification : nitrification biologique de 'ammonium en nitrates ;
- filtration finale pour parfaire 1a turbidité.

L'exploitant vérifie I'efficacité des traitements et tient & |a disposition de l'autorité sanitaire les résultats de
l'auto-surveillance, notamment pour les paramétres concernés par le fraitement. Le detail des
traitements, ainsi que les résultats des mesures de surveillance de la qualité des eaux sont conservés
pendant 3 ans au minimum et regroupés dans le carnet sanitaire.

Article 4 — modification des installations

Toute modification apportée aux installations de pompage, de stockage, de traitement ou de dislribution,
de nature a entrainer un changement notable dans les conditions d'exploitation des installations, est
portée a la connaissance du préfet avant sa réalisation. Un nouveau dossier de demande d'aulorisation
doit &tre dépose.

Article 5 — contrble sanitaire

Lille Métropole Communauté urbaine (LMCU) est tenu de se soumettre au contréle sanitaire, et de se
conformer en tous points au programme de contréle de la qualité des eaux défini en application du code
de la santé publique.

De la ressource jusqu'aux principaux points d'usage, des prises d'échantillons d'eau sont a metlre en

place, notamment pour réaliser les prélévements réglementaires du contréle sanitaire sur les eaux brutes

du forage, sur les eaux produites aprés traitement et sur les eaux utilisées aux principaux paints d'usage.

Le contréle sanitaire comprend les points suivants :

- inspection des installations ;

- controle des mesures de sécurité sanitaire dont les dispositions du plan « Vigipirate » et du code de
la santé publique ;

- réalisation des programmes de prélévements et d'analyses réglementaires sur les eaux brutes,
produites et utilisees.

Les frais liés a la réalisation de ce contrdle sanitaire sont a la charge du responsable de la production ou

de la distribution.

L'ARS se réserve le droit, 2 tout moment, en fonction des resultals des analyses !
- de moduler la fréquence du contrble sanitaire |

- d'imposer la mise en place de traitement complémentaire ;

- de suspendre ['ulilisation de cette eau & des fins de consommation humaine.

Article 6 — qualité des eaux

La qualité des eaux prélevées, traitées et distribuées doit répondre en permanence aux exigences
réglementaires en vigueur,

Tout dépassement significatif d'une limite de qualité des eaux brutes est susceptible d'entrainer |a
révision de la présente autorisalion.

Tout dépassement des exigences de qualité fait l'objet d'un bilan de la siluation observée, effectue
immédiatement par le responsable de la production ou de la distribution et transmis a 'ARS, décrivant les
mesures correctives mises en cauvre et les éventuels impacls des dépassements observés. En cas de
constat de déversement, de risque de dégradation ou de dégradation effective et notable de la qualité de
l'eau, LMCU doit prendre toute mesure permettant de préserver la santé des consommateurs dans les
meilleurs délais. La recherche des causes de contamination doit étre entreprise et les mesures de
prévention mises en place.

La distribution d’eau devenue impropre a la consemmation humaine est interdile.



Article 7 — autorisation de mise en exploitation

Avant que le titulaire de l'autorisation mentionnée & l'article R.1321-8 du code de la santé ne mette en
service ses instaliations, le directeur général de l'agence régionale de santé fait effectuer, aux frais du
titulaire de l'autorisation et dans le délai de deux mais aprés avoir été saisi, une analyse de vérification de
la qualité de I'eau produite prévue & l'article R. 1321-10, dont les caractéristiques sont fixees par arréte
du ministre chargé de la santé.

Lorsque les résultats des analyses sont conformes, le préfet permet la distribution de l'eau au public.
Dans le cas contraire, il refuse |a distribution par une décision motivée. La distribution est différée jusqu'a
ce guune nouvelle vérification, effectuée dans les conditions prévues ci-dessus, ait constaté la
conformite.

Article 8 — delais et voies de recours

Le présent arrété est susceptible de faire 'objet d'un recours d'un recours contentieux auprés du tribunal
administratif de Lille dans un délai de deux mois a compter de sa notification ou de sa publication au
recueil des actes administratifs du département du Nord.

Article 9 — publicité de l'arrété
Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs du département du Nord.

Une copie du présent arrété sera adressée par 'ARS a:

- Monsieur le Maire de Sainghin-en-Weppes ;

- Monsieur le Président de LMCU ;

- Monsieur le Sous-Préfet de LILLE ;

- Monsieur le Directeur Régional de I'Ecologie, de I'Aménagement et du Logement ;
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer

- Madame la Directrice Départementale de la Protection des Populations ;

- Monsieur le Directeur de l'Agence de I'Eau Artois — Picardie ;

- Mensieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de LILLE.

Arlicle 10 = mesures exécutoires

Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur général de I'ARS ainsi que le président de
Lille Métropole Communauté urbaine (LMCU) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exéculion
du présent arrété,

Fait 4 LILLE, le 1' ] ﬂ 5 DEC, E[H!I- '.'::
Le préfet, i "

Pour le Préfat st par délégation,

Le SecEkpire Genaral
_____ EMRR e
. e 3
Gilles BRRSACQ



