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» Raison sociale . Sirops GUIOT
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» Effectif : 49 personnes
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1.- OBJET DE LA DEMANDE :

La société Sirops GUIOT a été créée en 1871. A l'origine, ses activités relevaient de la brasserie, de la
distribution de limonade et de la fabrication de sirops. C'est au début des années 1970 que la société Sirops
GUIOT a décidé de concentrer ses activités sur la fabrication de sirops haut-de-gamme.

En 2006, Ia société Georges MONIN SAS a racheté la société Sirops GUIOT.
La capacité de production du site place la société Sirops GUIOT au deuxiéme rang national de son secteur.

Afin de répondre a la demande du marché, notamment sur le secteur haut de gamme, les installations de la
saciété Sirops GUIOT ont évolué. Les madifications des installations depuis I'arrété préfectoral d’autorisation
du 15 janvier 2009 ont été jugées notables et substantielles et ont abouti & un arrété préfectoral de mise en
demeure du 28 janvier 2016. C'est pour répondre & ce dernier que la société Sirops GUIOT a adressé a la
préfecture un nouveau dossier de demande d'autorisation le 22 juin 2017.

1.1.- Caractéristiques

La demande d'autorisation vise ia régularisation administrative des installations suite a I'arrété de mise en
demeure du 31 aodt 2016. En effet le développement du site a nécessité des modifications depuis I'arrété
préfectoral du 15 janvier 2009 :

- Doublement des lignes de production

- Augmentation des variétés de gammes de parfum

- Fabrication de sucre liquide
Ces modifications ont notamment entrainé une forte augmentation du volume d’eau consommée. Compte-
tenu du caraciére substantiel des modifications, I'exploitant devait déposer un nouveau dossier de demande

d'autorisation.

1.2.- Classement

L'etablissement est soumis a autorisation pour la rubrique 2253 « Préparation, conditionnement de biére, jus
de fruits, autres boissons, a l'exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de tables et des activilés
visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et 2252 »,

L'établissement est également soumis & déclaration pour la rubrique 2910-A « Combustion & l'exclusion des
installations visées par les rubriques 2770 et 2771 »

L'ensemble des rubriques est reprise en annexe 1.




3.2.. Synthése de I'étude de dangers présentée par le demandeur

L'étude de dangers a révélé deux risques potentiels majeurs :
1. l'incendie du stackage de palettes bois
2. La rupture de la tuyauterie de gaz d'alimentation de la chaufferie — UVCE

Stockage de palettes bois :
Initialement situé en limite de propriété, le stockage de palettes a été déplacé a l'intérieur du site afin de limiter

les effets thermiques hors site. Toutefois les effets thermiques 3kW/m? impactent encore :
- Le fond du jardin du riverain situé au Nord-Ouest ;
- Une voie privée desservant des garages a I'Est;
- La zone située au droit des cuves enterrées servant & tamponner les eaux pluviales entre le site et le

terril au nord du site.
A ce titre un porter a connaissance sera adressé a la commune de Fresnes-sur-Escaut.

Rupture de la tuyauterie de gaz d'alimentation de la chaufferie ;

Compte-tenu des résultats de I'étude de dangers (effets dominos et effets hors du site), iexp!onant a étudié la
possibilité de réduire le risque d’explosion de la tuyauterie de gaz d'alimentation. L'exploitant a décidé
d’enterrer la tuyauterie de gaz depuis le poste de livraison jusqu'aux électrovannes situees sur le mur au fond
du parking. En conséquence, les effets correspondants aux SEI (effets thermiques et surpression) et SELS
(effets thermigues uniquement) ne sortent plus du site.

3.3.- Notice d’hygiéne et de sécurité du personnel

Les salariés disposent de formations destinées & améliorer la sécurité et 'hygiéne dans le travail :
» Formation incendie

Exercice d'évacuation

Formation liée a 'exécution du travail

Formation en sécurité alimentaire

Formation et sensibilisation aux produits chimiques

Etc...
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Les équipements de protection individuelle sont fournis aux salaries.
Les équipements de premier secours sont tenus & disposition.

Un plan de prévention est rédigé entre la société Sirops GUIOT et les sous-traitants avant le début d'une
intervention,

Les moyens de prévention, protection et inlervention ;
% Possibilité d'accés au site par 2 entrées (rue Etienne Bancel et rue du Dr Guéry) avec possibilité

d'ouvrir & distance (par téléphone) I'accés rue du Dr Guery.

Possibilité d'utiliser 5 poteaux incendle dont 3 trés proches du site

Possibilité d'utiliser 3 RIA (zone de préparation, zone d'embouteillage et entrepot)

Parc d'extincteurs (eau, poudre, CO2) mis a disposition sur I'ensemble du site

Systéme de détection incendie avec sirénes d'évacuation

Systeme de détection gaz dans les installations de combustion asservi & des électrovannes de
coupure de gaz

Dispositif de coupure générale électrique d'urgence dans chaque batiment

Dispositif manuel de coupure gaz externe a la chaufferie

Systéme de désenfumage dans la zone d'embouteillage

Rétentions et absorbeurs en cas de déversement

Bassin de confinement (510m° + 300m® de cuves de tamponnement enterrées) en cas de
déversement important ou d'incendie (besoin calculé suivant le D9A : 303m?)

Plan d'intervention
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3.1.2.- Air

Les principaux rejets atmosphériques résultent de l'utilisation des 4 chaudiéres « eau chaude ». Le systéme

est composé de :
» 2 chaudiéres de 1 990kW destinées au process (qui ne fonctionnent pas simultanément),
» 1 chaudiére 400kW destinée aux bureaux,
» 1 chaudiére 400kW destinée a la fabrication du sucre liquide.

Les chaudiéres sont contrdlées périodiquement.

Les instaliations de réfrigération peuvent également étre 3 Forigine de rejets en cas de défaillance du systéme
(fuites). Toutefois cette installation ne contient que 27kg de fluide au total et fait 'objet d'un suivi spécifique
(contréle d'étanchéité annuel, suivi réalisé par une entreprise spécialisée...).

3.1.3.- Bruit

Une campagne de mesure acoustique réalisée par la société APAVE en 2016 conclue a la conformité sonore
réglementaire. Elle révéle également que la source sonore principale provient de la circulation a Pextérieur du
site (rue Etienne Bancel).

3.1.4.- Déchets

Les principaux déchets générés par I'activité sont les suivants :

» Solvants.: 17t/an
>~ Matiéres impropres a la consommation ou & la transformation : 350¢/an. |l s'agit des eaux de process

sucrées qui sont valorisées vers |a filiere d'alimentation animale.
Bien que la production ait fortement augmenté depuis 2009, la quantité de déchets générés a globalement

diminué.

3.1.5.- Transports

En 2009, le dossier de demande d'autorisation mentionnait un trafic de I'ordre de 12 camions par jour, avec un
maximum de 21 camions en période de pointe. Aujourd’hui, malgré I'augmentation de capacité du site, le trafic
moyen est de Fordre de 8 camions par jour avec un maximum de 15 camions en période de pointe. En effet,
Fexternalisation de I'entrepdt sur la commune d'Onnaing a permis d'optimiser les navettes et réduire le trafic.

3.1.6.- Impact sanitaire

LU'exploitant a réalisé une évaluation des effets attendus en fonction des impacts potentiels. :
~ Rejets atmosphériques : la principale source sont les chaudiéres fonctionnant au gaz naturel. Celles-
ci font I'objet de controles périodiques.
» Rejets aqueux : ils sont dirigés vers la station d’épuration communale
» Déchets : Le flux de déchets est maitrisé. Les déchets sont triés & la source et envoyés vers les
filiéres appropriées.
» Bruit: Les émissions sonores respectent la réglementation,
Les activités ne générent pas de risques sanitaires pour 'environnement.

3.1.7. Faune, flore, paysage

Le site se situe dans la zone definie par la servitude d'utilité publique relative a la protection de « I'ancienne
gare des houilléres » située a 150m au Sud.

La localisation en ville de I'établissement limite son impact sur la faune et la flore. Une zone Natura 2000 se
situe & 570m au nord du site. Le principal risque envers ce type de zone est le risque de pollution des eaux,
Or, les eaux sont dirigées vers le réseau communal, aucun rejet n'est effectué vers le milieu naturel.




3.2.- Synthése de I'étude de dangers présentée par le demandeur

L'étude de dangers a révélé deux risques potentiels majeurs :
1. L'incendie du stockage de palettes bois
2. Larupture de la tuyauterie de gaz d'alimentation de la chaufferie — UVCE

Stockage de palettes bois :
Initialement situé en limite de propriété, le stockage de palettes a été déplacé a Pintérieur du site afin de limiter

les effets thermigues hors site. Toutefois les effets thermiques 3kW/m? impactent encore :
- Le fond du jardin du riverain situé au Nord-Ouest ;
- Une voie privée desservant des garages & I'Est;
- La zone située au droit des cuves enterrées servant & tamponner les eaux pluviales entre le site et le

terril au nord du site.
A ce titre un porter & connalssance sera adressé a la commune de Fresnes-sur-Escaut.

Rupture de la tuyauterie de gaz d'alimentation de la chaufferie .

Compte-tenu des résultats de I'étude de dangers (effets dominos et effets hors du site), I'exploitant a étudié la
possibilité de réduire le risque d'explosion de la tuyauterie de gaz d'alimentation. L'exploitant a décidé
d'enterrer la tuyauterie de gaz depuis le poste de livraison jusqu’aux électrovannes situées sur le mur au fond
du parking. En conséquence, les effets correspondants aux SEI (effets thermiques et surpression) et SELS
(effets thermiques uniquement) ne sortent plus du site.

3.3.- Notice d’hygiéne et de sécurité du personnel

Les salariés disposent de formations destinées a améliorer 1a sécurité et 'hygiéne dans le travail :
Formation incendie

Exercice d'évacuation

Formation liée & I'exécution du travail

Formation en sécurité alimentaire

Farmation et sensibilisation aux produits chimiques

Ete...
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Les équipements de protection individuelle sont fournis aux salariés.
Les équipements de premier secours sont tenus a disposition.

Un plan de prévention est rédigé entre la société Sirops GUIOT et les sous-traitants avant le début d'une
intervention.

Les moyens de prévention, protection et intervention :
» Possibilité d'acceés au site par 2 entrées (rue Etienne Bancel et rue du Dr Guéry) avec possibilité

d’ouvrir & distance (par téléphone) 'accés rue du Dr Guéry.

Possibilité d'utiliser 5 poteaux incendie dont 3 trés proches du site

Possibitité d’utiliser 3 RIA {(zone de préparation, zone d'embouteillage et entrepdt)

Parc d'extincteurs (eau, poudre, CO2) mis & disposition sur 'ensemble du site

Systéme de détection incendie avec sirénes d'évacuation

Systéme de détection gaz dans les installations de combustion asservi a des électrovannes de
coupure de gaz

Dispositif de coupure générale électrique d'urgence dans chaque batiment

Dispositif manuel de coupure gaz externe a la chaufferie

Systéme de désenfumage dans la zone d'embouteiliage

Rétentions et absorbeurs en cas de déversement

Bassin de confinement (510m° + 300m® de cuves de tamponnement enterrées) en cas de
déversement important ou d'incendie (besoin calculé suivant le DA : 303m°)

» Plan d'intervention

YVVVYY

YV VVY




3.4.- Conditions de remise en état proposées

Les installations ne sont pas implantées sur un site nouveau. Conformément & larticle R512-39-2, « l'usage
retenu est un usage comparable & celui de la derniére péricde d'exploitation de linstallation mise & l'arrét »,
Dans le cas ou 'usage futur des terrains est déterminé et destiné a un nouvel usage, I'exploitant transmettra
un mémoire de réhabilitation au Préfet conformément & I'article R512-39-3 du code de I'environnement.

3.5.- Garanties financiéres
Les installations ne sont pas soumises aux garanties financiéres.

3.6.- Demande de servitudes d’utilité publique et périmdtres associés

Les activités ne necessitent pas de servitudes d'utilité publique. Toutefois un porter a connaissance relatif aux
effets thermiques en cas d'incendie sera adressé & la commune de Fresnes-sur-Escaut.

4.- Consultation et enquéte publique

La demande, objet du présent rapport, a fait 'objet d’un avis de l'inspection des installations classées en date
du 06 septembre 2017 proposant sa mise a 'enquéte publique ainsi que la consultation des services ayant a
en connaitre.

4.1.- Enquéte publique

Arrété préfectoral d'ouverture de 'enquéte publique du 20 octobre 2017

Durée : 1 mois du 22 novembre 2017 au 22 décembre 2017 inclus
Communes concernées : Fresnes-sur-Escaut, Escautpont

Résultats :

Plusieurs observations ont été portées au registre d’enquéte;
Plusieurs d'entre elles 'ont été par le commissaire enquéteur lui-méme :
> Réunion aux établissements GUIOT avec Mme Clément, responsable qualité et M. Wurtz, directeur
du site : présentation des modifications ;
> Visite de deux personnes, habitants de Hergnies, qui n'ont pas souhaité acter leur passage au cours
de la permanence du 29 novembre 2017,

Des observations ont été portées par Monsieur Vincent SOBCZAK, demeurant & Fresnes-sur-Escaut, sur le
site internet :
> «Ceci (I'accroissement d'activité) entraine un flot important de camions de fort tonnage (30T et plus)
sur une portion de rue certes neuve ou rénovée, mais dans sa conception non prévue & cet effet [...] »
> « La portion de route aménagée spécifiquement pour les Sirops Guiot est devenue par la force des
choses un raccourci pour les automabilistes, ce qui accroit les nuisances sonores [...] »
« Le stationnement, dés 'aube, de camions provoque régulidrement des embouteillages [...] »
« Les manceuvres des camions sont égafement un probléme pour le stationnement des riverains, les
enfants allant & I'école et la circulation en général. Il serait souhaitable de créer une zone d’attente
obligatoire de jour comme de nuit sur ia partie non utilisée prés du terrain de jeux & l'entrée de la
nouvelle portion de rue »
[...] la dévalorisation des maisons en cas de mise en vente, Préjudice imputable non pas & I'entreprise
mais aux nuisances routiéres [.,.] »
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Mémoire en réponse du pétitionnaire :

Le petitionnaire a apporté des éléments de réponse sur les problémes évoqués par Monsieur SOBCZAK :



Dates Textes

2 février 1998 Arrété ministériel modifié relatif adxbrélévemehts'et a la consommation d'eau
ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la
protection de l'environnement soumises & autorisation

4 octobre 2010 Arrété ministériel modifié relatif a la prévention des risques accidentels au sein
des installations classées pour la protection de I'environnement soumises a

autorisation

23 janvier 1997 Arrété ministériel relatif a la limitation des bruits émis dans 'environnement par
les installations classées pour la protection de I'environnement

25 juillet 1997 Arrété ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de I'environnement soumises a déclaration sous la
rubrique n° 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection
de l'environnement

¢ Conclusion :

Le dossier et les engagements de I'exploitant ont permis de démontrer que dans des conditions normales
d'exploitation, les impacts et les dangers engendrés par les activités du site sur son environnement seront
maitrisés. A ce titre, I'lnspection précisait dans son rapport de recevabilité du 06 septembre 2017, qu'un porter
& connaissance concernant les effets thermiques consécutifs a lincendie du stockage de palettes serait
adressé & la commune de Fresnes-sur-Escaut. Or s'agissant d’une installation non-classée et conformément
a la note du 16 octobre 2017 relative & l'instruction porter & connaissance risque technologique, cette
installation n'est pas retenue dans la détermination des zones d'effets devant figurer dans le porter &
connaissance risque technologique. En conséquence aucun porter & connaissance ne sera adressé a la

mairie de Fresnes-sur-Escaut.

Compte-tenu de ce qui précéde, la DREAL émet un avis favorable 3 la demande du pétitionnaire sous
réserve du strict respect des prescriptions du projet darrété préfectoral.

5.- Proposition de l'inspection des installations classées
Un projet d'arrété préfectoral d'autorisation est joint en annexe. Hl reprend i'ensemble des prescriptions dont

I'application est proposée pour la poursuite de I"exploitation d’'une unité de fabrication et d’embouteillage de
sirops et d'une unité de fabrication de sucre liquide.

6. — Suites administratives

En application des dispositions du Code de 'Environnement, nous proposons au CODERST d'émettre un avis
favorable & la demande d'autorisation présentée par la société Sirops GUIOT sous réserve du strict respect
des prescriptions du projet d'arrété préfectoral joint en annexe.

Rédacteur

L'Inspecteur de I'environnement, spécialité « Installations classées »

Maximilien DEGOBERT

Validateut




« Suite au courrier de M. SOBCZAK, nous prévoyons de déclencher une réunion avec la mairie pour discuter
de I'harmonisation de la signalisation poids lourds de la rue Guéry. Nous effectuerons également en paralléle
un courrier rappelant les consignes de circulation et de stationnement & I'ensemble de nos

fournisseurs/firansporteurs. »

Avis du commissaire enguéteur :

En conclusion, le commissaire enquéteur émet un avis favorable 4 la demande présentée par la société
Sirops GUIOT.

4.2.- Avis des conseils municipaux
Fresnes-sur-Escaut : avis favorable ;
Escautpont : avis non communiqué.
4.3.- Avis du CHSCT

Compte tenu de I'effectif de I'entreprise, la société Sirops GUIOT ne dispose pas d'un CHSCT.

4.4.- Avis des services
Adence régionale de la Santé ; pas d'avis communiqué

Direction Départementale des Territoires et de la Mer : pas d'avis communiqué

Service Départemental d'Incendie et de Secours (29 novembre 2017) :
Avis favorable sous réserve de respecter les préconisations du SDIS en matiére de pancarte a afficher sur le

site (plan schématique conforme & la norme NF S 60-303)

Direction Régionale de I'Environnement, de ’Aménagement et du Logement :

¢ Situation administrative :

L'établissement est globalement soumis & autorisation pour la rubrique 2253-1 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de I'environnement.

* Analyse de la demande :

La sociéte Sirops GUIOT dispose d'un arrété préfectoral d'autorisation du 15 janvier 2008 concernant
I'exploitation d'une activité de fabrication de sirops et I'extension du magasin de stockage de produits finis &
Fresnes-sur-Escaut. Cet arrété préfectoral autorise une capacité de production de 64 000 ljj associée & une
consommation d'eau annuelle de 7500m°. Le développement de I'activité a nécessité la mise en place d'une
deuxieme ligne de production et entrainé une consommation d'eau plus importante que celle initialement
autorisée. Or ces modifications n'ont pas été portées a la connaissance de M. le Préfet. En conséquence, un
arrete préfectoral de mise en demeure de déposer un dossier de demande d'autorisation d'exploiter a éte
signé le 31 ao(it 2016.

L'exploitant a déposé un dossier de demande d'autorisation le 22 juin 2017.

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables & I'établissement les prescriptions
qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive):




Approbateus;

Transmis a M. |e Préfet de la Région Hauts de France, Préfet du Nord -DCPI - BICPE
12-14 rue Jean sans Peur

59039 Lille cedex

Lille, le 19 MARS 2018
Pour le directeur et par délégation,
La cheffe de I'unité Départementale du Hainaut
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Annexe ! : Liste des installations classées de I'établissement




22531

2910-A-2

1510

Bolssons {préparation, conditionnement d :
fruits, autres bolssons, & l'exclusion des eaux mindrales, eaux:

rubriques 2230, 2250, 2251 et 2252,

La capacité de production étant :
1, Supérieure 320 000 Uf.......ccvvrircer v romnrimermiercrrmvinrmnrismens

de source, eaux de table et des activités visdes par les

80 0004/

Combustion A 'exclusion des installations visées par les rubriques
2770 et 2771

A. Larsque l'installation consomme exclusivement, sculs ou en mélange,
du goz naturcl, des gaz de pétrole liquéfids, du fioul domestique, du
charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou an b (i)
ot au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie
issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est
issue de déchets au sens de Tarticle L. 5414-3 du code de
environnement, A Fexclusion des installations - visées par d'outres
rubriques de In nomenclature pour lesquelles la combustion participe 4 la
fusion, lo cuisson ou ou traitement, en mélange avec les paz de
combustion, des mati¢res entrantes, si In puissance thermique nominale de
l'installntion est

1. Supéricure ou égalc 4 20 MW

2. Supérieure & 2 MW, mais inférieure 4 20 MW

2 chaudidres « eau chaude » au gaz
naturel de 1990KW soit 2980kW
{pasteurisation et NEP)

2 chaudiéres « eau chaude » au gaz
nature) de 400KkW soit 800kW
{bureau et fabrication de sucre)

Soit une puissance nominale totale de ;

4780kwW

Entrepdts couverts (stockage de matitres ou produits combustibles en
quantité supérieure 3 500 tonnes dans des), & Pexclusion des dépois
utilisés au stockage de catégories de matitres, produits ou substances
relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bitiments
destinés exclusivement au remisage de véhicules 3 moteur et de leor
remorque, des &tablissements recevant du public ot des entreplts
frigorifiques.

Le velume des entreplts étant :

3. Supérieur ou égal 2 5 000 m® mais inférieur & 50 0600 m*

Quai d'expédition des produits finis ;
4640m’ ot 38t

DC

NC

16114

Entrepbts frigorifiques, & "exception des dépbts utilisés nu stockage
de cntégories de matiéres, produits ou substances relcvant, par
ailleurs, de 1a présente nomenclature,

Le volume susceptible d'dire s!ocké étant ¢

3. Supérieur ou égal & 5 000 m® mals inférieur & 50 000 m’........

Chambre froide 4*C de 648m”
(fus de fruits concentrés, colorants,
arémes)

Volume stocké : 140m*

Chambre froide 15°C de 480m*
(colorants et ardmes)
Volume stoeké : 110m°

Soit un volume tota! de 250m’

NC

1530

produits finis conditionnés (dépht  de), @
établissements recevant du public.

ILe volume susceptible ddire stocké étant

3. Supérieur & 1 000 m* mals inférieur ou égal & 20 000 m’,

PPexception des

Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues y compris les:

Etiquettes + papier transferi : 6m
Cartons stockés 4 plat : 900m®
Valume susceptible d é&tre présent :
906m*

NC

1532

2663-2

Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les
produits finis conditionnés et les produits ou déchets
répondant & la définition de la biomasse et visés par la
rubrique 2910-A, ne refevant pas de In rubrique 1531 (stockage
‘de), & I'exception des établissements recevant du public.

iLe volume susceptible d'dre stocké &ant :

3 Supérieur & 1 000 m? mais inférieur ou égal 4 20 000 m*

Stockage extérieur de 2160 palettes :
245m’

Pneumnllqucs et produits dont 50 % au moins de In masse totale

unitnire est composée de polyméres (matitres plastiques,
-cnputchoucs, élastomeres, résines et adhésifs synthétiques) (stockage
de) :

‘L A Pétat alvéolaire on expansé tels que mousse de latex, de

polyuréthane, de polystyréne, ete.

2, Dans les nutres cas et pour les pneumatiques, e volume suscepﬂble
d'8tre stocke étant :

¢) Supérieur ou égal & 1 000 m> mais inférieur 2 10 000 m’,

Stockage extérieur d' mtercalalres
plastiques : 46,8m®

Stockage extérieur de boutemes PET:

143,16m°

Stockage couvert de bouchons plastiques

PET : 166,32m°

Volume totale suscepuble d'étre stocké :
356,28m’

NC

NC




Installations de charge des batierias
> 2chargeurs 24V-40A
Accumulateurs (ateliers de charge d') » 3 chargeurs 48V-90A
2925 La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette > 1 chargeur 24V-80A NC
opération &tant supérieure & 50 kW
Puissance de courant continu ulilisable
pour 'opération de charge : 17,04 kW
Gaz inflammables catégorie 1 ef 2. Propane 13kg
La quantité totale susceptible d'étre présente dans les installations Butane 15kg
4310 y compris dans las cavités souterraines (strates nalurelles, NC
aquiferes, cavités salines el mines désaffectées) étant Quantité susceplible d'étre présente :
2, Supérieure ou égale A 1t et inférieure & 10t 28kg
Liquides inflammables de catégoric 2 ou catégorie 3 & I' exclusion de .
In rubrique 4330, Ardmes en bidons de 10 & 25kg
La quantité totale susceptible d'atre présente dans les installations . ) .
4331 y cornpris dans les cavités sautervaines &tant : Quantité suscepm:'.}"f d'étre présente : NC
1. Supérieure ou égala a 1 000 t
2. Supérieure ou égale a 100 t mals inferieurs a 1.000 t
3. Supérieure ou égale a 50 t mais inferieure a 100 t
Dangereux pour I'environnement aquatique de catégorie
chronique 2. . Arémaes en bidons de 10 & 25kg
4511 La quantité totale susceptible d'étre présente dans linstallation NG
étant : Quanlité maximale stockée ;
1. Supérieure ou égale 4 200 t 2t
2. Supérieure ou égale & 100 t mais inférisure 3 200t
Acétylane (numéro CAS 74-86-2). 1 bouteille d'acétyléne
La quantité susceptible d'atre présente dans l'installation étant : . .
1. Supérieurs ou égale a 1 1 Soit une quantité totale de Tkg NC
4718 2. Supérieurs ou égale a 250 kg mais inferieura a 1 t
1 bouteille d'oxygéne
Oxygdne (numéro CAS 7782-44-7). .
4725 La quantité susceptible d'dtre présente dans ['installation étant : Soit une quantilé totale de 15kg NC
2. Supérieure ou égale & 2 t mais inférieure 4 200 t
Gaz A effet de serre fluorés visés & I'anncxe | du réglement (UE) n®
51772014 relatif aux gaz & cffet de serre fluorés et abrogeant le
réglement (CE) n® 842/2006 ou substances qui appauvrissent Ia
couche d'ozonc visées par le réglement (CE) n°® 100572009
(fabrication, emplol, stockage). . opm
2. Emplol dans des équipernents clos en exploitation. Gg': "g ?ﬂf "S‘l:fé’ C; akg k%g;%’;,: )
4802-2-a  a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe & pe irig - 1okg NG
chaleur) de capacité unitaire supérisure & 2 kg, la gquantité . ,
cumulée de fluide susceptible d'élre présente dané FInstallation Quantité cumulée : 27kg
étant supérieure ou égale 4 300 kg
b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide
susceptible d'étre présente dans Finstallation étant supérieure a
200 kg




